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Faktor daya yang rendah akan sangat merugikan konsumen terutama kalangan industri sebagai pengguna 
terbesar. Salah satu pabrik industri yang memiliki beban induktif yang besar adalah PT. Semen Tonasa pada Unit V. 
Penggunaan beban yang bersifat induktif dalam kapasitas besar ini dapat menyebabkan penurunan faktor daya, 
memperbesar jatuh tegangan dan rugi-rugi daya. Salah satu cara yang dilakukan untuk mengatasi hal tersebut 
adalahdengan penambahan kapasitor bank. Penelitian ini dilakukan untuk menghitung besarnya nilai faktor daya sebelum 
pemasangan kapasitor, menghitung besarnya nilai kompensasi reaktif yang diperlukan untuk perbaikan faktor daya 
menjadi 0.90 pada sisi jaringan tegangan rendah pada PT. Semen Tonasa Unit V dan untuk menghitung biaya pembelian 
dan pemasangan kapasitor yang optimal. Dalam penelitian ini, data diperoleh dari PT. Semen Tonasa  dengan teknik 
observasi lapangan dan wawancara. Sedangkan analisis data dilakukan dengan teknik analisis deskriptif dan simulasi 
menggunakan dan ETAP 12.6.0. Berdasarkan hasil Penelitian diperoleh nilai faktor daya pada pengukuran sebesar 0.70 
sebelum pemasangan kapasitor, Besar kompensasi daya reaktif (Qc) diperoleh berdasarkan selisih dari daya reaktif 
sebelum perbaikan faktor daya (Qb) dengan daya reaktif setelah perbaikan (Qt), dan biaya optimal pembelian dan 
pemasangan kapasitor bank di ER 55A pada sisi jaringan tegangan rendah sebesar Rp 25.379.200. 
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I. PENDAHULUAN 
Setiap pabrik industri memiliki kapasitas kapasitor 
yang berbeda-beda dalam mengatasi daya reaktif yang 
ditimbulkan beban induktif yang besar. Salah satu 
perusahaan industri yang memiliki beban induktif yang 
besar adalah PT. Semen Tonasa utamanya pada unit 5. 
Pada unit 5 ini terdapat 9 Electrical Room (ER) yang 
didalamnya terdapat 12 motor pada tegangan 380 Volt 
yang dilayani oleh 2 sumber listrik utama yakni suplai 
daya dari pembangkit sendiri dan juga suplai daya dari 
PLN. Besarnya daya reaktif yang digunakan berdampak 
pada menurunnya nilai faktor daya pada area tersebut. 
Salah satu ER yang memiliki nilai faktor daya yang 
rendah yaitu ER 55A . Pada hasil Pengukuran aktual di 
ER 55A didapatkan faktor daya sebesar 0,70 pada sisi 
jaringan tegangan rendah. 
 Tujuan Penelitian ini meliputi:(1) Menghitung 
besarnya nilai kompensasi reaktif yang diperlukan 
untuk perbaikan faktor daya menjadi 0.90 pada  sisi 
jaringan tegangan rendah pada PT. Semen Tonasa 
Unit V; (2) Menghitung biaya pembelian dan 
pemasangan kapasitor yang optimal. 
 Adapun manfaat dalam peneltian ini adalah Sebagai 
bahan pembelajaran dalam upaya menambah 
pengetahuan dan wawasan yang lebih luas. Selain itu, 
juga sebagai bahan informasi atau bahan acuan bagi 
peneliti selanjutnya dalam skala yang lebih luas dan  
kompleks yang berkaitan dengan judul ini. 
 
 
II. KAJIAN LITERATUR 
A. Kapasitor Bank 
Kapasitor bank adalah peralatan listrik yang 
mempunyai sifat kapasitif yang berfungsi untuk 
mengimbangi sifat induktif atau sekumpulan beberapa 
kapasitor yang dihubungkan secara paralel untuk 
mendapatkan kapasitas kapasitif yang akan digunakan. 
Secara sederhana kapasitor terdiri dari dua plat logam 
yang dipisahkan oleh suatu bahan dielektrik dan 
kapasitor ini mempunyai sifat menyimpan muatan listrik. 
Kapasitor bank digunakan secara luas pada sistem 
ditribusi untuk perbaikan faktor daya dan pengaturan 
tegangan feeder. Pada saluran transmisi kapasitor bank 
berguna untuk mengkompensasi daya reaktif dan 
memastikan tegangan terjaga pada levelnya pada saat 
beban penuh.  
 
B. Daya 
Daya merupakan jumlah energi listrik tiap satuan 
waktu. Daya listrik dibagi menjadi tiga, yaitu daya aktif, 
daya reaktif dan daya semu. Berikut adalah penjelasan 
dari ketiga daya tersebut. Ketiga daya ini digambarkan 
dengan segitiga daya. Gambar 5 adalah g a m b a r  
segitiga daya tersebut. 
 
B.1 Daya Aktif 
Daya aktif adalah daya yang sebenarnya 
digunakan oleh konsumen. Daya aktif memiliki satuan 
Watt. 
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Gambar 1. Segitiga Daya 
 
a. Daya Aktif 1 Phasa  
P = 𝑉𝑙𝑛 . I. cos φ       (1) 
b. Daya Aktif 3 Phasa 
P =  √3 . 𝑉𝑙𝑙  . I . cos φ      (2) 
B.2 Daya Reaktif 
Daya reaktif merupakan daya yang digunakan untuk 
menghasilkan medan magnet. Daya aktif diberi simbol 
Q, sedangkan satuan daya reaktif adalah Var (Volt 
Ampere Reactive). 
a. Daya Reaktif 1 Phasa 
Q =  𝑉𝑙𝑛 . I. sin φ        (3) 
b. Daya Reaktif 3 Phasa 
Q = √3 . 𝑉𝑙𝑙 . I. sin φ       (4) 
B.3 Daya Semu 
Daya semu merupakan daya yang dibangkitkan oleh 
generator pada sistem pembangkit listrik. Daya semu 
diberi simbol S dan memiliki satuan VA (Volt Ampere). 
a. Daya Semu 1 Phasa 
S =  𝑉𝑙𝑛 . I                  (5) 
b. Daya Semu 3 Phasa 
       S = √3 . 𝑉𝑙𝑙 . I                         (6) 
 
C. Faktor Daya 
Faktor daya merupakan cosinus dari beda sudut fasa 
antara arus dan tegangan. Faktor daya disimbolkan 
dengan cos φ dan mempunyai rentang nilai antara 0 
sampai 1. Semakin mendekati 1 maka nilai faktor daya 
akan semakin baik. Kemudian untuk mencari nilai faktor 
daya dapat dilakukan dengan membagi daya aktif (P) 
dengan daya semu (S).  
C.1 Perbaikan Faktor Daya 
Untuk perbaikan faktor daya adalah meningkatkan 
nilai dari Cos φ1 menjadi Cos φ2 dengan tingkat distorsi 
yang rendah dan tidak terjadi resonansi pada impedansi 
bus- bus utama. Berdasarkan atas pengukuran saat 
pemakaian normal dan pemakaian beban puncak dapat 
ditentukan kebutuhan daya aktif dan daya reaktifnya: 




V I Cos φ
V I
                 (7) 
V I Cos φ adalah total daya aktif (P total) pada saat 
operasional, maka: 
Daya Reaktif = √kVA2 − kW2 = kVA Sin φ 
                         = kW Tan φ                      (8) 
Daya Semu = √kVAR2 + kW2 =
kW
Cos φ
              (9) 
Untuk meningkatkan harga Cos φ2 mendekati 
harga ideal yaitu 1 (Unity Power faktor). Dalam hal ini, 
dengan melihat karakteristik beban yang fluktuatif maka 
target perbaikan faktor daya adalah dari Cos φ1 menjadi 
Cos φ2. Sehingga kebutuhan daya reaktifnya akan 
berubah menjadi: 
Qb = P Tan φ1                (10) 
 Qt = P Tan φ2                       (11) 
Sehingga : 




         (13) 
 
D. Electrical Transient Analyser Program (ETAP) 
D.1 Pengenalan ETAP 
ETAP merupakan program yang menawarkan 
solusi yang paling komprehensif untuk desain, simulasi, 
dan analisis pembangkitan, transmisi, dan distribusi 
listrik untuk sebuah sistem tenaga listrik yang besar.  
D.2 Tools ETAP 
ETAP telah menyediakan tools yang diperlukan 
untuk menganalisa sebuah study case, sehingga sangat 
memudahkan bagi penggunanya. Tools yang disediakan 
oleh ETAP : 
1. Select Mode 
2. Edit Toolbar 
3. Project View 
 
III. METODE PENELITIAN 
Objek penelitian ini adalah ruangan ER 55A di PT. 
Semen Tonasa Unit V. Lokasi penelitian dilakukan pada 
PT. Semen Tonasa Unit V yang berlokas di Desa 
Biringere, Kecamatan Bungoro, Kabupaten Pangkep, 
90651. Penelitian ini dilakukan dalam beberapa tahapan, 
yaitu:1. Melakukan Observasi awal dan mengumpulkan 
data. Data – data diperoleh dari PT. Semen Tonasa Unit 
V. Data – data yang dimaksud adalah data ruangan ER 
55A:Data faktor daya, Data motor induksi 3 fasa, Single 
line diagram, Data parameter daya, Data parameter 
tegangan, dan Data parameter arus; 2.Membuat 
pemodelan berdasarkan diagram satu garis pada ETAP 
12.6.0 untuk simulasi; 2.Menginput nilai-nilai yang telah 
diperoleh kedalam simulasi ETAP 12.6; 3.Melakukan 
analisis terhadap perbandingan parameter yang 
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IV. HASIL DAN PEMBAHASAN 





































Gambar 3. Single Line Diagram 
Pada single line diagram pada gambar 3, 
menunjukkan tegangan 6.3kV dari panel Medium 
Voltage Switchgear selanjutnya menuju trafo distribusi 
yang akan diturunkan ke tegangan 400V untuk energize 
panel Low Voltage Switchgear. Kemudian setiap line up 
dari panel Low Voltage Switchgear terbagi-bagi ke 
pengaman Air Circuit Breaker (ACB) menuju ke setiap 
Electrical Room (ER) di lokasi, salah satunya adalah 
panel MCC Emergency pada ER 55A. 
 
B. Data Trafo Distribusi 
Adapun spesifikasi trafo distribusi yang digunakan yaitu 
sebagai berikut: 
1. Manufacture : PT. Trafoindo Prima Perkasa 
2. Rate Power  : 2500 kVA 
3. Voltage  : 6.3kV/0.4kV 
4. Ampere sisi LV : 3608.44 A 

















Gambar 4. Name plate trafo 
 
C. Data Hasil Pengukuran 
 
 
Tabel 2. Data Arus Sebelum Pemasangan Kapasitor 
Tabel 3. Data Daya Sebelum Pemasangan Kapasitor 
 
D. Data Pengukuran Sebelum Pemasangan Kapasitor 
Berikut diketahui beberapa parameter berdasarkan 
praktik pengukuran dilapangan 
Rata-rata daya aktif (P) = 359,92 kW 
Rata-rata daya semu (S) = 514,32 kVA 
Rata-rata daya reaktif (Q) = 377,76 kVAR 
Rata-rata Tegangan (V) = 387,25 V 
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Rata-rata Arus (I) = 762,39 A 
Cos Phi = 0.70 
Frekuensi = 50 Hz  
 
E. Menjadikan PF=0,90 
Dengan mengacu pada nilai-nilai pembebanan 
maka hasil yang diperoleh setelah 
faktor daya (PF = 0,90) dengan menggunakan beberapa 
persamaan yaitu sebagai berikut. 
- Menghitung besar kVA berdasarkan kapasitas kW 
dengan menggunakan persamaan (2.9). Di mana P = 





   S =
P
PF
         




   S = 399,91 kVA 
 
- Menghitung besar arus yang yang mengalir dengan 
menggunakan persamaan (2.8). Dimana nilai kVA yeng 
telah dihitung disubtitusikan dan V = 387,25 V, maka : 









I  = 596,93 A 
 
- Menghitung besar kVAR berdasarkan nilai faktor 
daya (PF = 0,90) dengan menggunakan persamaan 
berikut. 
φ2 =  Cos
−0,90 = 25,84° 
Sehingga dengan persamaan (2.13) diperoleh : 
Q𝑡 = P . Tan φ2 =  359,92 x Tan 25,84°
= 174,30 kVAR 
Berdasarkan nilai kVAR yang didapatkan  maka besar 
kompensasi daya reaktif dapat dihitung dengan 
menggunakan persamaan (2.14).  
Kompensasi daya reaktif sebagai berikut. Dimana 
nilai  
Qb = 377,76 kVAR; dan Qt = 174,30 kVAR, sehingga : 
Qc = Qb − Qt = 377,76 − 174,30 = 203,46 kVAR 
- Menghitung nilai kapasitor dilakukan dengan 
menggunakan persamaan (2.15). Adapun data yang 
digunakan untuk penjabaran prosesnya berdasarkan dari 
data Ruangan ER 55A. Parameter yang digunakan dalam 
perhitungan ini adalah sebagai berikut.  
Qc = 203,46 kVAR = 203460 VAR; V = 387,25 V;  






2 x 3,14 x 50 x 387,252
= 0.0043 F
= 4300 μF 
Dengan menggunakan cara ini, sehingga diperoleh nilai-
nilai kompensasi daya reaktif setelah perbaikan (Qc) dan 
besar nilai kapasitor yang terpasang nantinya pada tabel 
5.  
Berdasarkan nilai kapasitansi di atas maka dapat 
ditetapkan besar pemasangan kapasitor dengan mengacu 
pada standar nilai kapasitor . 
Maka besar kapasitor bank (shunt capasitor) yang 
digunakan adalah seperti pada tabel 6. 
 
F. Simulasi ETAP 12.6 
Adapun cara lain untuk menganalisa drop tegangan pada 
bus emergency ER 55A yaitu menggunakan software 
Etap versi 12.6. Namun, terlebih dahulu dibutuhkan data 
– data peralatan yang akan dianalisa seperti data motor, 
trafo, kabel dan lain sebagainya. Selanjutnya melakukan 
run pada program tersebut, dan bila masih terdapat error 
yang menandakan program tidak dapat di run maka 
lakukan analisa ulang terhadap data – data peralatan, 
hubungan setiap komponen dan komponen lainnya, serta 
hal lain yang menyebabkan error pada program tersebut. 
Berikut Single Line Diagram jaringan MCC emergency 



















Gambar 5. Single Line Diagram ER 55A 
 
Tabel 4. Hasil Simulasi Setelah Pemasangan 
















0,90 596,93 359,92 399,91 















377,76 174,30 203,46 4300 


















203,46 375 8 35 
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F.1 Sebelum Pemasangan Kapasitor Bank (Sebelum 
Perbaikan) 
Selanjutnya melakukan run pada program tersebut, dan 
bila masih terdapat error yang menandakan program 
tidak dapat di run maka lakukan analisa ulang terhadap 
data – data peralatan, hubungan setiap komponen dan 
komponen lainnya, serta hal lain yang menyebabkan 
error pada program tersebut. Berikut hasil simulasi 
sebelum pemasangan kapasitor bank. 
 


















Gambar 6. Hasil Simulasi Sebelum Perbaikan Faktor Daya 
 
 
Saat disimulasikan kabel 1 berwarna merah yang berarti 
kabel tersebut dalam keadaan tidak normal yaitu 
mengalami overload. Adapun hasil yang diperoleh dari 
simulasi untuk kondisi faktor daya sebelum perbaikan 
adalah seperti tabel 7.  
 
F.2 Setelah Pemasangan Kapasitor Bank (Setelah  
       Perbaikan) 
Selanjutnya, untuk memperbaiki jatuh tegangan pada 
jaringan tersebut dipasang sebuah kapasitor bank dengan 
setting seperti berikut : 
Pada kolom rating dimasukkan data berikut: 
Tegangan kerja :0,4 kV  
Kvar / bank :35 
Jumlah step :8 
Dari hasil analisis perhitungan pada Etap, maka 
dengan memasukkan rating 0,4kV; 35 kvar/bank; 
8 step maka program Etap akan melakukan 
perhitungan dan diperoleh total kvar = 280 dan 
ampere = 404,1. Sehingga total kvar inilah yang 

































Gambar 8. Hasil Simulasi Setelah Perbaikan Faktor 
Daya 
Sama halnya dengan simulasi untuk kondisi faktor daya 
setelah diperbaiki, yaitu pada PF=0.90 memberikan 
perubahan nilai arus dan kVA yang semakin kecil. 
normal. Berikut Tabel 8 yaitu hasil simulasi setelah 
pemasangan kapasitor bank  
Tabel 8. Hasil Simulasi Setelah Pemasangan Kapasitor Bank 
 
G. Perbandingan Hasil Simulasi 
 
Tabel 9. Perbandingan sebelum dan setelah pemasangan 
kapasitor bank  berdasarkan simulasi 
 
Tabel 7. Hasil Simulasi Sebelum Pemasangan 
















0,70 733 351 502 
 
Tabel 8. Hasil Simulasi Setelah Pemasangan Kapasitor 
















0,90 402 357 278 
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Gambar 9.Perbandingan Sebelum dan Setelah Pemasangan 
Kapasitor Bank Berdasarkan Simulasi 
 
H. Biaya Pembelian dan Pemasangan Kapasitor  
Bank 
Tabel 10. Biaya Pembelian dan Pemasangan Kapasitor Bank 
 
Tabel 10  merupakan tabel kapasitas dan lokasi 
penempatan kapasitor pada bus yang telah dipilih dengan 
jumlah kapasitor 8 buah dan harga pembelian kapasitor 
beserta biaya pemasangan kapasitor pada rating tegangan 
0.4 kV dan rating kapasitor 35 kVAR/bank dengan 
kapasitor 8 step jadi total kapasitor menjadi 280 kVAR 
dengan harga sebesar Rp 25.379.200. 
 
V. KESIMPULAN 
Berdasarkan analisis yang telah terselesaikan, maka 
penulis dapat mengemukakan beberapa kesimpulan, 
yaitu sebagai berikut: 
1. Besar kompensasi daya reaktif (Qc) diperoleh 
berdasarkan selisih dari daya reaktif sebelum 
perbaikan faktor daya (Qb) dengan daya reaktif 
setelah perbaikan (Qt). Pada ER 55A, besar nilai Qc 
adalah 203,46 kVAR yang mana merupakan selisih 
antara nilai Qb sebesar 377,76 kVAR dan nilai Qt 
sebesar 174,30 kVAR. Berdasarkan Perhitungan 
besar kompensasi daya reaktif (Qc) untuk 
memperbaiki nilai cos φ awal 0.70 menjadi 0.90 
membutuhkan kompensasi daya reaktif sebesar 
203,46 KVAR atau sama dengan 4300 μF.  
2. Biaya optimal pembelian dan pemasangan kapasitor 
bank di Ruangan ER 55A pada sisi jaringan 
tegangan rendah menggunakan kapasitor bank 
dengan rating 35 KVAR 8 step 5570 μF yaitu 
dengan harga sebesar Rp 25.379.200. Adapun harga 
beli kapasitor tersebut didapatkan dari aplikasi 
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